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PRODUKT Z ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0581.2023

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product: Lampy UV; UV Lamp (4W-1575W)

Zawierajacy komore ze stali nierdzewnej, promienniki w obudowie ze szkta kwarcowego
/ containing:

Przeznaczony do  dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
[ destined: stosowania w systemach uzdatniania takiej wody

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urzgdzenie przeznaczone wylacznie do zawodowego montazu i obstugi. Mozna je stosowac¢ do dezynfekcji wytacznie
wod klarownych i bezbarwnych. Typ urzadzenia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od jakosci wody i wymagan
uzytkownika. Do wyrobow nalezy dotaczy¢ instrukcje w jezyku polskim, informujgca o sposobie eksploatacji wyrobu, w
tym dotyczace zalecanej szybkosci przeptywu wody i czasu dziatania promiennika. Na stosowanie urzadzen do
dezynfekcji wody w wodociggach publicznych nalezy kazdorazowo uzyska¢ zgode wiasciwego terenowo
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i walorow
uzytkowych wyrobéw/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwoérca / producer:
Ningbo Xinhao UV Equipment CO., Ltd.
60-1, Xuejiagiao,Xishao Village
Zhuanggiao Street, Jiangbei,Ningbo, 315000, Zhejiang, Chiny
Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
UST- M Sp. z o0.0.

97-200 Tomaszow Mazowiecki
ul. Piaskowa 124A
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos$é loses its validity after2026.06.14 or in the case
po 2026.06.14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 czerwca 2023 Zakfadu Bezpieczenstwa Zdrowgfnego
Srodowiska
The date of issue of the certificate: 14th June 2023

7 M(.‘ " m&c\-‘tb Cm
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349




